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Sulmierzyce dnia 26 marca 2018r.

Zamawiający
GMINA SULMIERZYCE 
ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce
NIP 508-00-18-848
Regon 590648184 

Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych 
           Warunków Zamówienia 

Znak sprawy: IZP.271.1.5.2018.AS

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie
przetargu  nieograniczonego  pn.  „Budowa  targowiska  przeznaczonego  na  cele  promocji
lokalnych produktów w gminie Sulmierzyce”.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W odpowiedzi na otrzymane zapytania od Wykonawców działając na podstawie art. 38
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r.
poz. 1579 ze zm.), Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia: 

Treść zapytania 1:

„1. Z uwagi na różnorodność nawierzchni proszę o podanie ilości przewidywanej powierzchni
do zagospodarowania pod:

- pawilonami handlowymi

- drogą dojazdową 

- zjazdu na teren targowiska

- ciągi pieszo jezdne na terenie targowiska

- ciągi piesze na terenie targowiska

Proszę o uzupełnienie opisów przekrojów warstw przez ciągi piesze i pieszo-jezdne.

2.  Proszę  o  podanie  wagi  konstrukcji  stalowej  jaką  należy  przyjąć  do  wyceny
do oszacowania kosztów wykonania pawilonów handlowych. Brak jednoznacznej wartości
spowodować może, iż oferty będą nieporównywalne.

3. Proszę o podanie jakie oznakowanie pionowe i poziome należy wycenić w ciągach pieszo
jezdnych i pieszych.

4.  Proszę o podanie powierzchni przewidzianych do zagospodarowania terenów zielonych
oraz rodzaju i ilości krzewów oraz drzew do nasadzenia w zakresie projektowym.

5. Proszę o podanie asortymentu i ilości poszczególnych elementów małej architektury jaką
należy przyjąć do wyceny.

6. Proszę o podanie długości linii kablowej zasilającej poszczególne wiaty.

7.  Proszę o podanie jaką ilość gniazdek oraz o jakiej mocy (220 i 380) i w jakiej lokalizacji
należy wycenić w każdej wiacie oraz o potwierdzenie, że w każdej wiacie należy uwzględnić
złożonych 8 lamp.
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8.  Proszę  o  podanie  ilości  lamp  oświetlających  targowisko  oraz  długość  linii  kablowej
zasilającej lampy.

9.  W  związku  z  brakiem  warunków  przyłącza  do  sieci,  proszę  o  podanie  długości  linii
kablowej jaką należy przyjąć do ustalenia kosztów podłączenia rozdzielni głównej.

10. Proszę o wskazanie miejsca lokalizacji włącznika oświetlenia wiaty.

11. Czy wiata winna być wyposażona w instalację odgromową ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż:

Ad.1. Szacunkowe ilości  powierzchni  do zagospodarowania  pod pawilonami handlowymi,
drogę dojazdową, stojaki rowerowe, wiaty śmietnikowe, zjazd na targowisko oraz ciągi
piesze i pieszo – jezdne zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia – Rozdział
I  pkt.  3.1)  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia.  Opis  przekrojów  warstw
przez  ciągi  piesze  i  pieszo-jezdne  jest  ujęty  w  Program  funkcjonalno-użytkowy
pkt. 2.2.4 Konstrukcja wiat (posadzka) pkt 2.2.5. Konstrukcja drogi wewnętrznej.

Ad.2. Z uwagi na przyjętą formułę realizacji zamówienia tj. „zaprojektuj i wybuduj” zarówno
Zamawiający, jak i  autor Programu funkcjonalno - użytkowego nie jest w stanie na
etapie dokumentacji jaką jest Program funkcjonalno-użytkowy określić wagi konstrukcji
stalowej  gdyż  konstrukcja  na  etapie  projektu  budowlano-wykonawczego  oraz
po przeprowadzeniu obliczeń może ulec zmianie.

Ad.3. Z uwagi na przyjętą formułę realizacji zamówienia tj. „zaprojektuj i wybuduj” zarówno
Zamawiający,  jak  i  autor  Programu  funkcjonalno  -  użytkowego nie  jest  w  stanie
na etapie dokumentacji  jaką jest Program funkcjonalno-użytkowy określić dokładnie
jakie oznakowanie pionowe i poziome należy zastosować. Jest to możliwe dopiero na
etapie  sporządzenia  projektu  organizacji  ruchu,  którą  wykonuje  projektant  branży
drogowej po uzyskaniu wymaganych opinii innych organów.

Ad.4. Szacunkowa  powierzchnia  przewidziana  do  zagospodarowania  terenów  zielonych
wynosi  5867,0  m2.  Rodzaj  oraz  ilość  krzewów  i  drzew  do  nasadzenia  zostały
wskazane w opisie przedmiotu zamówienia – Rozdział I pkt. 3.1) Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. 

Ad.5. Asortyment  oraz  ilość  poszczególnych  elementów  małej  architektury  zostały
wskazane w opisie przedmiotu zamówienia – Rozdział I pkt. 3.1) Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. 

Ad.6. Zasilanie każdej wiaty należy prowadzić od rozdzielnicy głównej, zlokalizowanej jak na
planie  sytuacyjnym.  W  zależności  od  ustalenia  trasy  kablowej  przez  Wykonawcę,
długość ta może ulec zmianie, przyjmuje się natomiast długość nie dłuższą niż 110m.

Ad.7. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – Rozdział I pkt. 3.1) Specyfikacji Istotnych
Warunków  Zamówienia  w każdej  wiacie  należy  przewidzieć  montaż  7  sztuk
podwójnych  gniazd  elektrycznych  o  mocy  wskazanej  w  Programie  funkcjonalno  -
użytkowym  oraz  8  lamp  oświetleniowych.  Z  uwagi  na  przyjętą  formułę  realizacji
zamówienia tj. „zaprojektuj i wybuduj”  wskazanie lokalizacji gniazd elektrycznych oraz
lamp oświetleniowych należy do autora dokumentacji projektowej.

Ad.8. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – Rozdział I pkt. 3.1) Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oświetlenie targowiska zapewnią 23 lampy solarne z modułem
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fotowoltaicznym oraz akumulatorem. Szacunkowa ilość potrzebnych przewodów i kabli
wynosi 500m.

Ad.9. Należy przyjąć szacunkowo 150 m linii kablowej.

Ad.10. Sterowanie oświetleniem wiat należy zrealizować w rozdzielnicy głównej. Z uwagi na
przyjętą  formułę  realizacji  zamówienia  tj.  „zaprojektuj  i  wybuduj”  szczegółowe
rozwiązanie należy przedstawić w dokumentacji projektowej.

Ad.11. Z uwagi na przyjętą formułę realizacji zamówienia tj. „zaprojektuj i wybuduj” na etapie
prac projektowych należy przeprowadzić analizę konieczności wykonania instalacji odgromowej.
W wycenie należy brać pod uwagę konieczność wykonania w/w instalacji.

Treść zapytania 2:

„Na powierzchni terenu przewidzianym pod realizację zadania znajdują się znaczne ilości
dowiezionych  gruntów  nasypowych  o  różnorodnej  strukturze  oraz  gruz  w  bryłach
o znacznych parametrach.

Czy  w  związku  z  planowanym  zadaniem  powyższy  teren  zostanie  wyprofilowany
i zagęszczony do stopnia umożliwiającego wykonanie prawidłowego fundamentowania wiat
oraz profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na uzyskanej powierzchni
przez Zamawiającego, czy też jest to zadanie przyszłego realizatora zadania.

Jeśli  to  zadanie  przyszłego  Wykonawcy  konieczne  jest  uwzględnienie  dodatkowych
nakładów  związanych  z  likwidacją  wysypiska  poprzez  plantowanie  i  zagęszczeniem
podbudowy  lub  w  skrajnych  przypadkach  nawet  jej  usunięcia,  z  uwagi  na  gwarancję
prawidłowego wykonania elementów konstrukcji i gwarancję na wykonanie całego zadania.

Proszę o odpowiedź na powyższe pytanie.”

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  istniejące  grunty  nasypowe  oraz  gruz  w  bryłach  zostaną
uprzątnięte,  a  teren  inwestycji  wstępnie  wyrównany  przez  Zamawiającego  w  terminie
do 15 kwietnia 2018r. Natomiast wymagane profilowanie oraz zagęszczenie podłoża celem
osiągnięcia  parametrów  pozwalających  na  prawidłowe,  zgodne  ze  sztuką  budowlaną,
fundamentowanie  jest  obowiązkiem  Wykonawcy  co  potwierdzają  zapisy  Programu
funkcjonalno – użytkowego w szczególności pkt. 1.3 .

Ponadto Zamawiający informuje, iż:

1. W  treści  Programu  funkcjonalno  –  użytkowego  (dalej  PFU)  wystąpiła  oczywista
pomyłka pisarska -  nie ma konieczności wykonania instalacji  systemu sygnalizacji
włamania i napadu oraz sygnalizacji pożaru.

2. Zgodnie z treścią PFU zakres zamówienia nie obejmuje wykonania ogrodzenia wraz
z bramami oraz furtkami.

3. Demontaż linii 15 kV zostanie wykonany przez Zamawiającego. 

W imieniu Zamawiającego

      Z up. W Ó J T A 
                        /-/

                    mgr Anna Szydłowska
           SEKRETARZ  GMINY
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