GMINA SULMIERZYCE

Sulmierzyce dnia 16 sierpnia 2019r.

Zamawiajacy

GMINA SULMIERZYCE

ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce
NIP 508-00-18-848

Regon 590648184

Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia

Znak sprawy: 1ZP.271.1.19.2019.AS

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. ,Budowa budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Kodran
oraz Dworszowice Pakoszowe gmina Sulmierzyce .

Wyjasnienia tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy dziatajgc na podstawie
art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zaméwien Publicznych
(tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawg, Zamawiajgcy przedstawia
nastepujgce wyjasnienia:

Tresé¢ zapytania:

,Prosze o wyjasnienie ponizszych niejasnosci zwigzanych z przygotowaniem oferty
przetargowej na budowe swietlicy wiejskiej we wsi Kodran:

1. Prosze o podanie wysokosci terenu nad poziomem morza odpowiadajgcy poziomowi
10,00 dla budynku (poziom gruntu w miejscu realizacji budynku wynosi od 232,80
do 233,10.

2. Prosze o podanie kolorystyki RAL dla budynku (dach, elewacja i stolarka)
- na rysunku zawierajgcym kolorystyke obiektu nie ma wyszczegdlnienia kolorow.

3. Prosze o podanie charakterystyki dla stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,
dotyczagcej m.in. wspotczynnika przenikania ciepta U, czy koloru stolarki od zewnatrz
i wewnatrz”.

Odpowiedz:

Ad. 1 Zamawiajgcy informuje, iz wysokos¢ terenu nad poziomem morza odpowiadajgca
poziomowi 0,00 dla budynku wynosi 233,07 m n.p.m. przy zatozeniu ze poziom 0,00
stanowi poziom wykonczonej posadzki wewnatrz budynku.

Ad. 2 Zamawiajgcy informuje, iz kolorystyka RAL dla elewacji budynku przedstawia sie
nastepujaco:
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Ad. 3 Zamawiajacy informuje, iz wspotczynnik przenikania ciepta U dla okien wynosi
1,10 W/m?-K , wspotczynnik przenikania ciepta U dla drzwi zewnetrznych wynosi
1,50 W/m?-K. Kolorystyke stolarki od wewnatrz i od zewnatrz w dokumentacji projek-
towej przyjeto jako biata.

W imieniu Zamawiajgcego
WOJT
/-/
mgr Gabriel Orzeszek
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