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Znak sprawy: 1ZP.271.1.20.2019.AS

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. ,Wykorzystanie odnawialnych Zrédet energii w budynkach
mieszkalnych oraz uzytecznosci publicznej w gminie Sulmierzyce .

Modyfikacje oraz Wyjasnienia dot. tresci Programu Funkcjonalno — uzytkowego

Program funkcjonalno - uzytkowy dot. montazu kolektoréw stonecznych na prywatnych
budynkach mieszkalnych znajdujacych si¢ na terenie Gminy Sulmierzyce

1) Str. 28 PFU pkt. 3.4 istniejacy zapis o tresci:

~Gwarancja na urzadzenia: Kolektory stoneczne - 10 lat (potwierdzone o$wiadczeniem
producenta — ktére nalezy zatgczy¢ do oferty)”

ulega zmianie i przyjmuje tresé:
~Gwarancja na urzgdzenia: Kolektory stoneczne - 10 lat”

2) Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie w zakresie rownowaznosci przyjetych rozwigzan
dla kolektora stonecznego, kolektory o mniejszej niz dopuszczona w opisie przedmiotu
zamowienia powierzchni brutto min. 2,4 m* oraz 0 mocy 1922 W dla dt =0K i G = 1000
W/m? pod warunkiem zaoferowania kolektora ktorego suma mocy zainstalowane] dla
parametrow G=1000 W/m? i At=0°C [W] nie przekracza wymaganej wartosci 0,48 MW
i ktérego moc dla réznicy temperatury dT wynoszacej odpowiednio 10K, 30K, 50K i 70 K
jest wyzsza od mocy kolektora, wymaganej przez Zamawiajgcego w SIWZ.

3) Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie podgrzewacza o dopuszczalnej temperaturze
pracy wezownicy solarnej min. 110°C, spetniajgcego pozostate parametry minimaine.

4) Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie  zbiornikow spetniajgcych  wymagania
dotyczgce m.in. cisnienia wymiennikéw oraz zasobnika, pojemnosci, izolacji oraz
pozostate lecz z minimalng powierzchnig wezownicy do c.o. dla jednej z wymaganych
pojemnosci 250 | — 0,8/1,0 m2.

5) Zamawiajacy informuje, iz na stronie 18 PFU podano minimalng moc modutu 285 Wp
z tolerancjg Wp 0/+3%. Dla pozostatych parametréw Zamawiajgcy wprowadza tolerancje
W granicach +5%.

6) Zamawiajgcy informuje, iz podmiotem udzielajgcym gwarancji na zaoferowane
urzadzenia jest Wykonawca. Majac powyzsze na uwadze winien on tak dobra¢
parametry urzadzenia w tym grubo$é szyby kolektora aby zapewni¢ zgodnosé przyjetych
rozwigzan projektowych z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, trwatosé w okresie
gwarancji i rekojmi i catym okresie uzytkowania.

7) Zamawiajacy informuje, iz wymaga zbiornikébw dla kolektorow stonecznych
0 najwyzszym stopniu przenikania ciepta czyli zbiornikéw posiadajgcych klase A.

8) Zamawiajgcy informuje, iz w przypadku wykorzystania kanatu technicznego lub
wentylacyjnego  wykonanie  opinii kominiarskiej lezy po stronie \Wasciciela
nieruchomosci.
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9) Zamawiajgcy informuje, iz napemienie naczynia przeponowego w przypadku spadku
cisnienia nalezy do Wykonawcy i realizowane bedzie w ramach udzielone;j gwaranciji.

10) Zamawiajgcy informuje, iz doprowadzenie gniazda elektrycznego zgodnie z zapisami
PFU lezy po stronie Wiasciciela nieruchomosci.

11) Zamawiajacy informuje, iz podfgczenie goérnej wezownicy z wymaganym osprzetem,
rurami, izolacjg i czujnikami lezy po stronie Wykonawcy.

12) Zamawiajacy informuje, iz zakres zaméwienia nie dotyczy obiektéw wpisanych na liste
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw jako objete ochrong czy tez jako obiekty
zabytkowe.

13) Zamawiajacy informuje, iz nie jest wymagane prowadzenie dziennika budowy, natomiast
na str, 31 PFU okreslono iz nalezy prowadziC wewnetrzne raporty i ewidencje
stanowigce urzgdowe dokumenty przebiegu robét budowlanych.

14) Zamawiajacy informuje, iz wykonanie instalacii napowietrzajgcej kottownie lezy po
stronie Wykonawcy.

15) Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z zapisami na stronie 25 PFU koszt wykonania
instalacji  uziemiajgcej zainstalowanego ukfadu lezy po stronie Wiasciciela
nieruchomosci.

16) Zamawiajgcy  informuje, iz wystapit o wydanie indywidualne;j interpretaciji
dot. w szczegdlnosci wystapienia mechanizmu odwrotnego obcigzenia w ramach
transakcji pomigdzy Wykonawca, a Gming prezentujac stanowisko, iz mechanizm ten
znajdzie zastosowanie. Zamawiajacy nie otrzymat jeszcze stanowiska Naczelnika
Urzedu Skarbowego w Pajecznie w przedmiotowej sprawie.

17) Zamawiajacy informuje, iz demontaz istniejgcego zasobnika oraz jego usuniecie
z miejsca montazu lezy po stronie Wiasciciela nieruchomosci.
18) Zamawiajacy informuje, iz okres rekojmi zostanie zréwnany z zaoferowanym przez

Wykonawce w formularzu ofertowym okresem gwarancji na co jednoznacznie wskazuja
postanowienia § 11 ust. 7 wzoru umowy.

19) Zamawiajacy informuje, iz obowigzek wystawiania faktur za wykonane prace lezy po
stronie Wykonawcy.

20) Zamawiajacy informuje, iz przedmiot zamoéwienia nie obejmuje oznakowania
zamontowanych kolektoréw stonecznych.

21) Zamawiajacy informuje, iz nie wymaga od Wykonawcy indywidualnego ubezpieczenia
prowadzonej inwestycji. Decyzja w tym wzgledzie nalezy do Wykonawcy.

22) Zamawiajgcy informuje, iz po odbiorze prawidiowo wykonanych instalacji, Zamawiajgcy
zamierza je ubezpieczyé.

23) Zamawiajgcy informuje, iz nie podjat jeszcze decyzji czy po okresie trwatosci projektu
instalacje zostang przekazane Wiascicielom nieruchomosci. Zamawiajgcy rozwaza
mozliwo$¢ zastosowania takiego rozwigzania po petnym zamortyzowaniu sie instalaciji.

24) Zamawiajgcy informuje, iz dysponuje listg uczestnikéw projektu.
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25) Zamawiajgcy informuje, iz nie jest wymagane podigczenie modutu LAN, a jedynie
zapewnienie mozliwosci takiego podigczenia zaréwno w przypadku kolektorow
stonecznych jak i kotta.

26) Zamawiajgcy informuje, iz demontaz istniejacego zasobnika oraz usuniecie go z miejsca
montazu lezy po stronie Whtasciciela nieruchomosci.

27) Zamawiajgcy informuje, iz dopuszcza brak koniecznosci zaktadania dodatkowej izolacji
w przypadku zastosowania na przewodach cw.u. i zw. rur z tworzywa PP stabi

(polipropylen).

28) Zamawiajgcy informuje, iz na stronie 5 PFU wskazani, iz montaz grzatki elektrycznej lezy
po stronie Wykonawcy po jej dostarczeniu przez Wiasciciela nieruchomosci.

29) Zamawiajgcy  informuje, iz dopuszcza mozliwo$é  zastosowania = modutdow
fotowoltaicznych pokrytych folig EVA.

30) Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z zapisami na str. 5 PFU, zakup i montaz reduktora
cisnienia lezy po stronie Wykonawcy.

31) Zamawiajacy informuje, iz nie wymaga montazu zaworu antyskazeniowego przy
montazu na budynkach mieszkalnych.

32) Zamawiajgcy informuje, iz po stronie Wiasciciela nieruchomosci lezy jedynie uprzagtniecie
terenu pod montaz kolektoréw stonecznych, przygotowanie podioza jak i postumentu jest
w gestii Wykonawcy.

33) Zamawiajgcy informuje, iz ewentualne wzmocnienie konstrukcji dachu pod montaz
instalacji lezy po stronie Wtasciciela nieruchomosci.

34) Zamawiajgcy informuje, iz w przypadku montazu zasobnika cw.u. w innym
pomieszczeniu niz znajdowat sie dotychczas doprowadzenie wszystkich rur jest w gestii
Wiasciciela nieruchomosci zgodnie z zapisami na str. 25 PFU.

35) Zamawiajgcy informuje, iz dopuszcza zastosowanie inteligentnego regulatora solarnego
oraz przetwornicy opartej na transformatorze toroidalnym w dwéch urzadzeniach.

36) Zamawiajacy informuje, iz podtrzymuje zapis ,urzadzenia danego typu tj. kolektory
stoneczne, zasobniki c.w.u., grupy pompowe itp. winny pochodzi¢ od tego samego
producenta”. Dostawa urzadzern od tego samego producenta daje pewnos¢, ze
wszystkie elementy instalacji sg prawidtowo dobrane i kompatybilne oraz objete
w cato$ci gwarancjg tego producenta.

37) Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na wykorzystanie osobno modulu
fotowoltaicznego z mikroinwerterem w systemie on-gird oraz osobno UPS na potrzeby
instalacji solarne;.
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Program funkcjonalno — uzytkowy dot. wymiany kotta weglowego na kociot na biomase
(pellet, zrebki) wraz z dostosowaniem kottowni do nowego paliwa oraz dostawe i montaz
zestawu solarnego wraz z panelem fotowoltaicznym do przygotowania cieptej wody
uzytkowej zasilanych z termicznych kolektorow stonecznych ptaskich w budynku
uzytecznosci publicznej - budynku Urzedu Gminy w Sulmierzycach.

1) Str. 31 PFU pkt. 3.4 istniejgcy zapis o tresci: istniejacy zapis o tresci:

~Gwarancja na urzgdzenia: Zautomatyzowana kottownia na biomase (pellet, zrebki)
— 10 fat”

ulega zmianie i przyjmuje tresé:
~Gwarancja na urzgdzenia: Zautormatyzowany kociof na biomase (pellet, zrebki) — 10 lat’

2) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kotta pracujgcego w zakresie mocy 34,5 kW-115
kW z tolerancjg + 10 %,

3) Zamawiajacy informuje, iz do zasilania kotta bedgcego przedmiotem zamowienia bedzie
uzywac zaroéwno pelletu jak i zrebek.

4) Zamawiajacy dopuszcza montaz urzgdzenia o innej pojemnosci wodnej niz wskazana
w PFU jednak nie mniejszej niz 180 litréw. Zamawiajagcy dopuszcza urzadzenia
wszystkich producentow spetniajgcych to wymaganie.

5) Zamawiajacy dopuszcza urzadzenie o innym wspétczynniku obcigzenia cieplnego kotta
niz wskazana w PFU. Wspétczynnik obcigzenia cieplnego wynika¢  bedzie
z zastosowanego kotta z uwzglednieniem min. pojemnosci wodnej oraz mocy
Znamionowe;j.

6) Zamawiajacy informuje, iz nie ma potrzeby stosowania ekonomizera. Do kotta winien byé
zastosowany multicyklon.

7) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie urzadzenia o innej budowie wymiennika
niz wskazana w PFU.

8) Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza urzgdzenia o innej budowie zabezpieczenia
przed cofnigciem ptomienia niz wskazana w PFU. Taki zapis nie ogranicza konkurencji,
a ten sposob zabezpieczenia Jest stosowany u wielu producentéw.

9) Zamawiajacy informuje, iz na stronie 14 PFU wskazano iz kociot winien posiadac
mozliwo$¢ zdalnego monitoringu  pracy instalacji za pomoca modutu GSM, jak
I mozliwoé¢, zdalnego systemu powiadomienia o usterkach za pomocg modutu GSM
— nie jest natomiast wymagane wykonanie podigczenia.

10)Zamawiajgcy informuje, iz rezygnuje z zapiséw dot. wymagania zastosowania
centralnego uktadu odpopielania. Zapis ten zostat wprowadzony do tresci PFU omytkowo.

11) Zamawiajgcy informuje, iz rezygnuje z zapiséw dot. wymagania zastosowania
2 zbiornikéw popiotu 80 | dla kotta i jednego dla cyklonu odpylajgcego 70 |. Zapis ten
zostat wprowadzony do PFU omytkowo.
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12) Zamawiajacy informuije, iz dokonuje korekty opisu parametréw dla kotta. Zamontowany
kociot winien spetnia¢ nastgpujgce wymagania:

Dane techniczne kotta automatycznego:
*  moc znamionowa 115 kW z tolerancjg +10%
* zakres mocy od 34,5 kW~ 115 kW z tolerancjg +10%

*  wspdtczynnik sprawnosci przy mocy znamionowej przy spalaniu zrebkow i pelletu —
min. 91,3 %

* max pobdr mocy przy pracy z mocg znamionowg — 263 W
* temperatura spalin 150-230°C
*  pojemnos$¢ wodna min 180 |
* klasa kotta: min: 5 klasa
* dopuszczalne cisnienie robocze 3 bar
* max. temperatura zasilania 95°C
Ponadto kociot winien spetniaé nastepujgce wymogi:

* Sluza komorowa peinigca szereg funkeji tj. zabezpieczenie p.poz. podawanego
paliwa, odciecie komory spalania od komory podajnikéw, wyréwnywanie ciénien,
mechanizm tnacy wieksze frakcje paliwa,

*  mozliwo$¢ regulacji powietrza pierwotnego i wtérnego oraz uktadu dozowania paliwa
Za pomocg mechanizméw nastawnych,

*  plynnie regulowana moc kotta w zakresie 30-100% mocy,

* zintegrowane sterowanie procesem spalania z wykorzystaniem czujnika spalin i za
pomocy sondy Lambda,

*  mozliwoéé zdalnego monitoringu pracy instalacji za mpomocg modutu GSM, jak
I mozliwosé, zdalnego systemu powiadamiania o usterkach za pomocg modutu GSM,

* automatyczny zapton Przy pomocy wentylatora gorgcego powietrza,

* automatyczny system czyszczenia powierzchni wymiennikéw ciepta,

* regulator swobodnie programowalny z menu uzytkownika oraz menu serwisowym
W jezyku polskim,

*  Kkorpus kotta wykonany ze stali o grubosci 4 -5 mm,

* wbudowana wewnatrz chtodnica bezpieczenstwa umozliwiajgca prace w uktadzie
hydraulicznym zamknietym,

* zintegrowane zarzadzanie systemem akumulacji ciepta.

13) Zamawiajgcy informuje, iz zapisy PFU przedstawiaja podtaczenie cyrkulacji w zakresie
instalacji solarnej, nie jest natomiast wymagane podtgczenie cyrkulacji do istniejgcej
instalacji c.w.u.
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14) Zamawiajgcy informuje, iz pomieszczenie magazynowe opatu zostanie udostepnione
jako docelowe do magazynowania paliwa.

15) Zamawiajacy informuje, iz zamurowanie drzwi pomiedzy sktadem opatu a kottownig
wynika z wymagan p.poz. Zgodnie z postanowieniami PFU Zamawigjacy wymaga
zapewnienia dostepu do nowego magazynu paliwa przez otwér rewizyjny
0 wym. min. 70x70 cm. Klapa zamykajaca musi mieé¢ odpowiednig odpornosé oghiows,
a otwor rewizyjny winien by¢ usytuowany z takiej strony aby byt jak najmniej narazony
na zasypanie.

16) Zamawiajgcy informuje, iz malowanie $cian i poditog istniejacych pomieszczen nie
wchodzi w zakres zaméwienia.

17) Zamawiajgey informuje, iz zastosowany kociot musi spetniaé normg PN EN 303-5:2012.
18) Zamawiajacy informuje, iz nie wymaga aby kociot posiadat certyfikat Eco Design.

19) Zamawiajgcy informuje, iz autor PFU poprawnie zweryfikowat mozliwo$¢ dostosowania
kottowni do wymagan obowigzujgcych przepisow technicznych.

20) Zamawiajgcy informuje, iz w budynku uzytecznosci publicznej Wykonawca zobowigzany
jest zamontowaé zawér antyskazeniowy.

WQ@Q.ILT
mgr Gabrigl Qrzeszek
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