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Sulmierzyce dnia 3 września 2019r.

Zamawiający

GMINA SULMIERZYCE
ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce
NIP 508-00-18-848
Regon 590648184

Znak sprawy: IZP.271.1.20.2019.AS

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie
przetargu nieograniczonego pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  w budynkach
mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w gminie Sulmierzyce ”.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W  odpowiedzi  na  otrzymane  zapytania  od  Wykonawcy,  działając  na  podstawie
art.  38  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  Zamówień  Publicznych
(t.j.  Dz.  U.  z  2018r.  poz.  1986  ze  zm.)  zwanej  dalej  ustawą,  Zamawiający  przedstawia
następujące wyjaśnienia:

Treść zapytania 1:

„Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), przy zachowaniu ustawowego terminu składnia
wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwracamy się
o udzielenie wyjaśnień w następującym zakresie.

1. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podał jako minimalne parametry kolektora 
słonecznego :

• powierzchnia czynna / absorbera: nie mniej niż 2,28 m2,

• sprawność optyczna do powierzchni czynnej: nie mniej niż 83%,

• współczynnika strat a1 do powierzchni czynnej: nie więcej niż 3,75 W/(m2K),

• współczynnika strat a2 do powierzchni czynnej: nie więcej niż 0,016 W/(m2K2).

Na  podstawie  powyższych  parametrów  wskazanych  przez  Zamawiającego,  obliczone
wartości  mocy  w  poszczególnych  punktach  różnicy  temperatury  dT  oraz  przy  natężeniu
promieniowania G = 1000 W/m2 wynoszą odpowiednio:

• 1 892 W (dla dT = 0K i G = 1000 W/m2)

• 1 803 W (dla dT = 10K i G = 1000 W/m2)

• 1 603 W (dla dT = 30K i G = 1000 W/m2)

• 1 374 W (dla dT = 50K i G = 1000 W/m2)

• 1 115 W (dla dT = 70K i G = 1000 W/m2)
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Dodatkowo  z  powyższych  punktów  różnicy  temperatury  dT,  równej  0K  oraz  30K,
Zamawiający żąda wyższej wartość mocy kolektora niż wynika z podanych współczynników
i ma ona wynosić nie mniej  niż  1 925 W  (dla dT = 0K i G = 1000 W/m2) oraz  1 630 W
(dla dT = 30K i G = 1000 W/m2).

Dla  każdego  kolektora  słonecznego  w dostępnych publicznie  wynikach  badań w ramach
certyfikacji  Solar  Keymark,  prezentowane są  obliczone  moce zawsze  dla  takich  samych
charakterystycznych  warunków  odniesienia,  co  także  dla  osób  mniej  zorientowanych
umożliwia  proste,  jednoznaczne  i  bezpośrednie  porównywanie  mocy  kolektorów,
a  w  przypadku  przedmiotowego  postępowania  ocenę  spełnia  wymaganych  parametrów
minimalnych.  Postawienie  wymagań  co  do  wydajności  kolektora  słonecznego  wyłącznie
w  postaci  wymaganej  mocy  minimalnej  kolektora,  umożliwia  Zamawiającemu  uzyskanie
kolektora o wyższej  wydajności  cieplnej  i  osiągnięcie wyższego efektu ekologicznego niż
wynika z wymagań opisanych w SIWZ. Jednocześnie zamawiający nie będzie ograniczał
konkurencji,  poprzez niedopuszczenie  do zastosowania produktów o wyższej  wydajności,
co  łatwo  robić  wprowadzając  wiele  szczegółowych  parametrów,  jak  jest  to  zrobione
w obecnej specyfikacji, na przykład w postaci minimalnej powierzchni brutto. Parametry te
osobno nie wskazują na wydajność cieplną kolektora słonecznego, a dopiero wyliczona na
ich  podstawie  moc  dla  różnych  warunków  pracy  pozwala  na  dokonanie  obiektywnego
porównania oferowanych kolektorów. Przyjęty opis przedmiotu zamówienia, z obecną treścią
w  zakresie  kolektorów  słonecznych  narusza  zasady  konkurencji  co  jest  sprzeczne
z prawidłowym wydatkowaniem środków publicznych, gdyż nie dopuszcza do zastosowania
oferowanego przez nas kolektora lepszego, o wyższej wydajności cieplnej i spełniającego
wymóg dotyczący sumarycznej mocy. Zobrazowane zostało to na poniższym wykresie:
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Prosimy  o  dopuszczenie  do  zastosowania  w  zakresie  równoważności  przyjętych
rozwiązań  kolektora  słonecznego  o  mniejszej  niż  dopuszczona  w  opisie  przedmiotu
o powierzchni brutto min. 2,4 m2 oraz o mocy 1 922 W dla dT = 0K i G = 1000 W/m2 pod
warunkiem  zaoferowania  kolektora,  który  sumą  mocy  zainstalowanej  dla  parametrów
G=1000 W/m2 i Δt = 0stC [W] nie przekracza wymaganej wartości 0,48 MW i którego moc
dla różnicy temperatury dT wynoszącej odpowiednio 10K, 30K, 50K i 70K jest wyższa od
mocy kolektora, wymaganej przez Zamawiającego w SIWZ.

2. Zwracamy, uwagę, że wymóg odporności temperaturowej wężownicy solarnej min. 150°C
nie posiada uzasadnienia technicznego, gdyż taka temperatura nie występuje w podgrzewa-
czu, w żadnych warunkach. Jej wystąpienie wiązałoby się ze zniszczeniem pozostałych ele-
mentów instalacji, takich jak np. naczynia przeponowe. Powyższy wymóg jest zatem bezpod-
stawny i narusza zasadę zachowania uczciwej konkurencji przy opisie przedmiotu zamówie-
nia  -  art.  29  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
Z uwagi na powyższe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania
podgrzewacze  o  dopuszczalnej  temperaturze  pracy  wężownicy  solarnej  min.  110°C,
spełniające  pozostałe  parametry  minimalne,  i  tym  samym  dopełnił  zasady  zachowania
uczciwej konkurencji w postępowaniu.
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3.  Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  do  zastosowania  zbiorniki  spełniające
wymagania dotyczące m.in. ciśnienia wymienników oraz zasobnika, pojemności, izolacji oraz
pozostałe  lecz  z  minimalną  powierzchnią  wężownicy  do  c.o.  dla  jednej  z  wymaganych
pojemności 250l – 0,7/1,2m².

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  odpowiedzi  na  powyższe  pytania  zawarte  zostały  w  pliku
„Modyfikacja oraz Wyjaśnienia dot.  Programów funkcjonalno – użytkowych”  stanowiącym
opis  przedmiotu  zamówienia  dla  niniejszego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego i dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

                  W Ó J T  
                /-/

             mgr Gabriel Orzeszek
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